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ZEICHENERKLARUNG:

Planung:
I Reinwasser

Reinwasser entsauert

Schmutzwasser
Luft
Regenwasser

- X X X- entfallt

Bestand:

— Reinwasser

Reinwasser entsauert

Regenwasser

69l

Sofern Bestandsleitungen anderer Versorgungstrager in diesem Plan aufgefihrt sind, ibernimmt der
Planverfasser keine Gewabhr fiir die Vollstandigkeit und Richtigkeit der Angaben. Der Auftragnehmer
hat sich vor Baubeginn von samtlichen Versorgungstragern einweisen zu lassen und

ggf. Suchschachtungen vorzunehmen.

Alle Male sind vor Ort und vor Baubeginn und Materialbestellung vom Auftragnehmer eigenverantwortlich
zu prifen. Dies gilt insbesondere fiir die Anschliisse an bestehende Kanale und Versorgungsleitungen
(H6he, Nennweite, Material), sowie fiir die AnschluBhéhen an bestehende Stralken/ Wege sowie an
private Hofzufahrten. Unstimmigkeiten sind umgehend bei der Bauleitung anzuzeigen.

Planungsgrundlagen:

Koordinatensystem  : Gaul} Kriger PD Meridian 3 / ETRS89 UTM32

Hoéhenbezug : Normalnull (NN) / Normalhéhenull (NHN)

Liegenschaftskataster : Gemeinde Stand  --/----
Vermessung : BIT Ingenieure AG vom -
Grundwasserstand : BIT Ingenieure AG vom  --------
Leitungsbestand

Kanalisation : GIS - Gemeinde / analoge Bestandsplane / DWG vom  -----—--
Wasserversorgung : GIS - Gemeinde / analoge Bestandsplane / DWG vom  -----—--
Gas : nicht vorhanden vom = -----me-
Telekommunikation  : Planauskunft vom -
Energie : Planauskunft vom -

Fur Fremdplane wird keine Gewahr tibernommen !
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Gemeinde Karlsdorf-Neuthard

Trinkwasserenthartung
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Vorplanung Projekt 03KDN15113
Datum Name Anlage
bearbeitet 30.10.2018 skn
Wasserversorgung pR— 30102018 5
geprit 30.10.2018 mno
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Auftraggeber / Antragsteller:

Gemeinde Karlsdorf-Neuthard

Amalienstrale 1
76689 Karlsdorf-Neuthard

Telefon: 07251 443-0
Telefax: 07251 40612

Karlsdorf-Neuthard,

Planverfasser:

BIT Ingenieure AG

BIT | NGENIEURE gsmmeere

Telefon: +4972196232-10
Telefax: +49 721 96232-55

karlsruhe @bit-ingenieure.de
www.bit-ingenieure.de
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